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Введение 
Транспорт электрической энергии на пере-
менном токе на дальние и сверхдальние расстоя-
ния возможен двумя различными способами –  
с помощью компенсированной, а также полувол-
новой электропередач [1–14]. 
Первый предусматривает компенсацию реак-
тивных параметров электропередачи с применени-
ем источников дополнительной реактивной мощ-
ности (ИРМ), устанавливаемых на подстанциях в 
промежуточных пунктах электропередачи (рис. 1) 
[10, 11]. 
У электропередач данного типа сохранение 
устойчивости и обеспечение всех необходимых 
условий для ее выполнения являются основными 
ограничивающими пропускную способность фак-
торами [10, 11]. 
С помощью источников реактивной мощно-
сти компенсируется волновая длина линии, реак-
тивные параметры и поддерживается рабочее на-
пряжение в местах установки при различных пере-
даваемых мощностях. 
Для осуществления компенсации, источники 
реактивной мощности устанавливаются в проме-
жуточных пунктах через определенное расстояние 
[10, 11]. Для поддержания рабочего напряжения в 
промежуточных узлах линии устанавливаются 
шунтирующие с подмагничиванием реакторы, ста-
тические или асинхронизированные тиристорные 
компенсаторы, подключаемые через согласующие 
трансформаторы. Количество установленных на 
линии ИРМ прямо пропорционально влияют на ве-
личину пропускной способности (чем больше число 
ИРМ, тем выше пропускная способность линии).  
Недостатком компенсированных электропе-
редач является строительство промежуточных 
подстанций, а также использование многочислен-
ных ИРМ. 
Во втором способе используются полуволно-
вые и настроенные на полуволну транзитные элек-
тропередачи (ПЭП). Сверхдальние электропереда-
чи с длиной электрической волны равной полови-
не волны () по условию устойчивости обеспечи-
вают необходимую пропускную способность без 
устройств продольной компенсации (УПК) и ИРМ. 
Электропередачи данного типа могут передавать 
электрическую энергию на расстояния 2000–4000 км 
на различных напряжениях [1–17, 19, 22]. 
Сравнительная характеристика электропере-
дач на сверхдальние расстояния показана в табл. 1. 
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Приведена оценка эффективности внедрения полуволновых электропередач с промежуточным 
отбором мощности. Транспорт электрической энергии на переменном токе на дальние и сверхдальние 
расстояния возможен двумя различными способами – с помощью компенсированной, а также полувол-
новой электропередач. Первый предусматривает компенсацию реактивных параметров электропередачи 
с применением источников дополнительной реактивной мощности, устанавливаемых на подстанциях в 
промежуточных пунктах электропередачи. Второй предполагает использование полуволновой техноло-
гии передачи электрической энергии. Задача отбора мощности из полуволновой электропередачи осу-
ществляется с помощью тиристорного стабилизатора параметров. Для сравнительной оценки эффектив-
ности были сопоставлены капитальные затраты на строительство воздушных линий и подстанций при 
прочих равных условиях для обоих вариантов электропередачи. Расчет производился по методике рас-
чета показателей стоимости электропередач, утвержденных и рекомендованных ПАО «ФСК ЕЭС». 
Приведенные расчеты показали, что затраты на строительство воздушных линий и подстанций для по-
луволновых электропередач с тиристорным стабилизатором параметров дешевле на 11 % по сравнению 
со строительством компенсированной электропередачи. 
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Рис. 1. Компенсированные электропередачи 
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Промежуточное подключение энергосистем к 
транзитной полуволновой линии электропередачи 
(ЛЭП) для отбора мощности или взаимного обме-
на электрической энергией может быть осуществ-
лено с помощью тиристорного стабилизатора па-
раметров (ТСП), основные принципы работы ко-
торой отражены в работах [15–22].  
Как видно из табл. 1, пропускная способность 
данных электропередач идентична, а оптимальная 
длина электропередачи варьируется в широких 
пределах, поэтому для сравнительной оценки эф-
фективности сопоставим капитальные затраты на 
строительство воздушных линий и подстанций при 
прочих равных условиях. При этом следует отме-
тить, что ПЭП конструктивно ничем не отличают-
ся от традиционных трехфазных линий электропе-
редачи, как и КЭП.  
 
Методика и технико-экономическое  
сопоставление КЭП и ПЭП  
с отборами мощности 
Расчет производился по методике расчета по-
казателей стоимости электропередач, утвержден-
ных и рекомендованных ПАО «ФСК ЕЭС» [23]. 
При прочих равных условиях, отличие между дву-
мя вариантами будет в учете стоимостных показа-
телей подстанций с ИРМ и с применением ТСП. 
В общем случае эффективность от внедрения 
будет определяться сопоставлением сумм приве-
денных затрат, которые рассчитываются с помо-
щью следующей формулы 
З = ЕН × К + И,         (1) 
где К – капитальные вложения в сооружение 
объекта, тыс. руб.; ЕН – нормативный коэффици-
ент эффективности капитальных вложений, 1/год;  
И – ежегодные издержки на эксплуатацию объек-
та, тыс. руб./год. 
Расчет основных затрат на строительство 
электропередачи был проведен в базисных ценах 
2000 года с учетом индексов конвертации цен на 
текущий период и поправочных коэффициентов, 
указанных в [23]. Класс напряжения – 500 кВ, 
длина ЛЭП – 3000 км. 
Показатели базисной стоимости ВЛ (без учета 
налога на добавленную стоимость (НДС)) напря-
жением 500 кВ приведены в табл. 2. Показатели в 
данной таблице учитывают комплексные произ-
водственные затраты, предусмотренные в [24], 
которые соответствуют усредненным условиям 
сооружения ВЛ и нормативному ветровому давле-
нию до 0,61 кПа. 
При строительстве ВЛ в условиях более 
сложных, чем приведены в табл. 2, затраты на 
строительство корректируются с применением 
поправочных коэффициентов [23]. Исходя из 
многообразия пунктов усложняющих условия 
строительства ВЛ, применим усредненный коэф-
фициент с учетом всех совокупных факторов, 
равный 1,025. 
Для получения полной стоимости ВЛ к пока-
зателям табл. 2 добавляют затраты, сопутствую-
щие строительству при условном пересчете для 
решетчатых стальных опор на напряжение 500 кВ, 
которые составляют: 
Таблица 1 
Сравнительная характеристика КЭП и ПЭП [11] 
№ Показатели КЭП ПЭП 
1 Оптимальный диапазон, км 50 Гц 300–1500 2000–4000 60 Гц 200–1200 1500–3000 
2 Номинальное напряжение, кВ 750 1150 750 1150 
3 Пропускная способность, ГВт 2–4 5–10 2–4 5–10 
4 Фактор, ограничивающий пропускную  способность Устойчивость Повышение напряжения 
5 Мощность компенсирующих устройств 0,5–3,0 0–1,5 
6 Промежуточный отбор мощности Без ограничений Специальное оборудование 
7 Степень адаптации к условиям развития энергосистемы Высокая Средняя 
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3,3 % – временные здания и сооружения; 
6,0 % – прочие работы и затраты для объек-
тов, находящихся в удаленных труднодоступных 
регионах, не обеспеченных основными производ-
ственными ресурсами; 
3,18 % – содержание службы заказчика-
застройщика, строительный контроль;  
8,5 % – проектно-изыскательские работы, за-
траты на проведение экспертизы проектной доку-
ментации и авторский надзор. 
Складывая все приведенные затраты и до-
бавляя к рассчитанному итогу стоимость, учиты-
ваемую по приведенным выше коэффициентам, 
получаем итоговый необходимый объем капи-
тальных вложений для строительства условной ВЛ 
(табл. 3), где колонка «Номер таблицы» указыва-
ет ссылку на таблицы, пункты и приложения, 
указанные в [23]. 
Исходя из базисных показателей стоимости 
ВЛ 500 кВ, с учетом всех коэффициентов, стои-
мость затрат на строительство ВЛ составит  
46 703,477 млн руб. 
Расчета затрат на строительство подстанций в 
отличие от воздушных линий будет отличаться для 
двух вариантов. Для определения количества под-
порных подстанций в компенсированной ЭП оп-
ределяется количество узлов подключения ИРМ.  
В транзитной электропередаче через традицион-
ную ВЛ 500 кВ с проводам АС 3×330/43 предель-
ная длина электропередачи при условии допусти-
мых пределов по напряжению соответствует при-
мерно 1000 км (рис. 2). Соответственно, для элек-
тропередачи длиной в 3000 км потребуется как 
минимум 2 подстанции с подпором напряжения.  
В случае учета отбора мощности к стоимости под-
станций с ИРМ добавятся стоимость подстанций с 
отбором мощности с ЛЭП. Для сравнения, при про-
чих равных условиях, предположим, что на протя-
жении всей электропередачи будут два узла с отбо-
ром мощности, отличные от узлов установки ИРМ. 
Таблица 3 
Укрупненный расчет затрат на строительство ВЛ 500 кВ 
№  
п/п Составляющие затрат 
Номер  
таблицы в [23] Расчет затрат 
Величина  
затрат, тыс. руб. 
1.1 Стоимость ВЛ 500 кВ по базисным показателям Табл. 1 3000  2315 6 945 000 
1.2 Вырубка просеки Табл. 4 1200  389 466 800 
1.3 Устройство лежневых дорог. Табл. 4 300  650 130 000 
1.4 Установка выключателей по концам  
электропередачи. 
Табл. 13 2  28814 57 628 
2 Итого   7 527 056 
3 Стоимость строительства ВЛ (с учетом затрат, 
сопутствующих строительству 23,48 % п. 2.3 7527056
  1,2348 9 294 409 
4 Стоимость с учетом регионального  
коэффициента для ДФО Прил. 2 9078382
  1,09 10 130 906 
5 Стоимость с учетом коэффициента пересчета 4,61 
к ценам 1 квартала 2019 г.  10130906
  4,61 46 703 477 
 









Рис. 2. Предельное расстояние передачи электрической энергии  
по традиционной ВЛ 500 кВ 
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Расчет стоимости подстанций будет также 
проводиться по методике, указанной в [23]. Базис-
ные показатели стоимости условной подстанции 
приведены в табл. 4. 
Для получения полной стоимости подстанции 
к сумме стоимостных показателей ее основных 
элементов добавляют затраты, сопутствующие 
строительству, которые исчисляются от этой сум-
мы [23] и составляют:  
1,3 % – временные здания и сооружения; 
9,0 % – прочие работы и затраты для объек-
тов, находящихся в удаленных труднодоступных 
регионах, не обеспеченных основными производ-
ственными ресурсами; 
3,18 % – содержание службы заказчика-
застройщика, строительный контроль; 
8 % – проектно-изыскательские работы и ав-
торский надзор. 
Исходя из базисных показателей стоимости 
открытой ПС 500 кВ, с учетом регионального ко-
эффициента, стоимость затрат на строительства 
типовой подстанции составит 3 924 788 тыс. руб. 
(табл. 5). 
Типовая компоновка подстанций с регулиро-
ванием напряжения включает в себя управляемые 
шунтирующие реакторы на стороне ВН и статиче-
ский тиристорный компенсатор на стороне НН. 
Учитывая укрупненные показатели стоимости ус-
тановки дополнительного оборудования, затраты 
на строительство одной подпорной подстанции 
составят 4 890 726 тыс. руб. (табл. 6). 
Показатели стоимости СТК, приведенные в 
табл. 6, учитывают: собственно, СТК, включая 
систему охлаждения; РУ НН, силовые и контроль-
ные кабели в пределах ячейки и до панелей в 
ОПУ; панели релейной защиты, установленные в 
Таблица 4 





Т (АТ),  
шт.  МВА 
Схема РУ на стороне Кол-во ВЛ Капитальные 
вложения,  
тыс. руб. ВН СН ВН СН 
500/110/10 2  250 Четырёхугольник. 500-7 
Одна рабочая, секциони-
рованная выключателем, 
система шин. 110-9 
2 4 642 960 
 
Таблица 5 
Укрупненный расчет затрат на строительство ПС 500 кВ 
№  
п/п Составляющие затрат 
Номер  
таблицы в [23] Расчет затрат 
Величина  
затрат, тыс. руб. 
1.1 Базисный показатель стоимости ПС 500/110/10 кВ 
2  250 МВА Табл. 10 642 960 642 960 
1.2 Итого   642 960 
2.1 Стоимость строительства ПС (с учетом затрат, 
сопутствующих строительству 21,48 % п. 2.3 642 960
  1,2148 781 068 
2.2 Стоимость с учетом регионального  
коэффициента для ДФО Прил. 2 781 068
  1,09 851 364 
2.3 Стоимость с учетом коэффициента пересчета 4,61 
к ценам 1 квартала 2019 г.  851 364
  4,61 3 924 788 
 
Таблица 6 
Укрупненный расчет затрат на строительство ПС 500 кВ с ИРМ 
№  
п/п Составляющие затрат 
Номер  
таблицы в [23] Расчет затрат 
Величина  
затрат, тыс. руб. 
1.1 Базисный показатель стоимости ПС 500/110/10 кВ 
2  250 МВА Табл. 10 642 960 642 960 
1.2 СТК-15 160 МВАр Табл. 19 50 240 50 240 
1.3 УШР-500 кВ 3  60 МВА Табл. 20 108 000 108 000 
2 Итого   801 200 
2.1 Стоимость строительства ПС (с учетом затрат, 
сопутствующих строительству 21,48 % п. 2.3 801 200
  1,2148 973 298 
2.2 Стоимость с учетом регионального  
коэффициента для ДФО Прил. 2 781 068
  1,09 1 060 895 
2.3 Стоимость с учетом коэффициента пересчета 4,61 
к ценам 1 квартала 2019 г.  1 060 895
  4,61 4 890 726 
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ОПУ и относящиеся к ячейке; строительно-мон-
тажные работы по сооружению здания и монтажу 
оборудования. 
В случае полуволновой электропередачи с 
ТСП учет стоимости подстанций будет исходить 
из количества узлов подключения и капитальных 
вложений на строительство самого ТСП. Затраты, 
связанные со строительством нетиповых проект-
ных решений, определяются индивидуальным рас-
четом или по объекту-аналогу [23]. Учитывая дан-
ное, и из-за сложности оценки реальных капиталь-
ных затрат на строительство ТСП, воспользуемся 
данными, приведенными в той же методике. Рас-
чет укрупненных показателей будет производить-
ся выбором максимальных стоимостных показате-
лей на одинаковые классы напряжения (табл. 7). 
Сведем укрупненный расчет затрат в табл. 8. 
Сравнительная оценка полученных результатов 
расчета укрупненных показателей показана в табл. 9.  
По формуле (1) требуется учет ежегодных за-
трат на эксплуатацию, приведенные расчеты пока-
зали эффективность подстанций с ТСП по сравне-
нию с компенсированной ЭП. При учете эксплуа-
тационных затрат по укрупненным показателям 
требуется расчет для четырех подстанций в ком-
пенсированной ЭП против двух подстанций с 
ТСП. Очевидно, что затраты на содержание четы-
рех подстанций обойдутся дороже. Поскольку по 
стоимостному показателю подстанции с ТСП 
имеют преимущество (табл. 9), расчеты энергети-
ческой эффективности, а также учет эксплуатаци-
онных затрат были опущены. 
Таблица 7 
Укрупненный расчет затрат на строительство ТСП 
№  
п/п Составляющие затрат Расчет затрат 
Величина  
затрат, тыс. руб. 
1.1 Вольтодобавочный трансформатор  
(стоимостной аналог АТ 250 МВА 500/110) 61 000 61 000 
1.2 Регулировочный трансформатор 63МВА 110/10 12 377 12 377 
1.3 Питающий трансформатор 63МВА 110/10 12 377 12 377 
1.4 Синхронный компенсатор КСВБ-160 163 506 163 506 
1.5 Блок силовых тиристоров с микропроцессорной  
системой управления 16
  53 850 
2 Итого  250 110 
 
Таблица 8 
Укрупненный расчет затрат на строительство ПС 500 кВ с ТСП 
№  
п/п Составляющие затрат 
Номер  
таблицы в [24] Расчет затрат 
Величина  
затрат, тыс. руб. 
1.1 Базисный показатель стоимости ПС 500/110/10 кВ 
2  250 МВА Табл. 10 642 960 642 960 
1.2 Затраты на ТСП  250 110 250 110 
2 Итого   893 070 
2.1 Стоимость строительства ПС (с учетом затрат, 
сопутствующих строительству 21,48 % п. 2.3 893 070
  1,2148 1 084 901,4 
2.2 Стоимость с учетом регионального  
коэффициента для ДФО Прил. 2 781 068
  1,09 1 182 542,6 
2.3 Стоимость с учетом коэффициента пересчета 4,61 
к ценам 1 квартала 2019 г.  1 060 895
  4,61 5 451 521,2 
 
Таблица 9  
Сравнительная оценка двух вариантов электропередачи 
№ 
п/п Составляющие затрат Расчет затрат 
Величина  
затрат, тыс. руб. 
 КЭП   
1.1 Затраты на строительство ПС 500 кВ 2  3 924 788 7 849 576 
1.2 Затраты на строительство ПС 500 кВ с ИРМ 2  4 890 726 9 781 452 
1.3 Затраты на строительство ВЛ 500 кВ 46 703 477 46 703 477 
2 Итого  64 334 505 
 ПЭП   
1.1 Затраты на строительство ПС 500 кВ с ТСП 2  5 451 521,2 10 903 042,8 
1.2 Затраты на строительство ВЛ 500 кВ 46 703 477 46 703 477 
2 Итого  57 606 519,8 
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Заключение 
Исходя из сравнительной оценки (см. табл. 9), 
видно, что капитальные затраты на строительство 
полуволновой электропередачи с промежуточным 
отбором мощности обойдутся дешевле на 11 %, 
чем у компенсированной электропередачи при 
прочих равных условиях. 
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EVALUATION OF THE APPLICATION EFFICIENCY  
OF THE HALF-WAVE ELECTRIC TRANSMISSION LINE  
WITH A THYRISTOR PARAMETER STABILIZER 
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The article assesses the efficiency of half-wave power transmission with intermediate power take-off and 
its implementation. The transportation of AC electricity over extremely long distances is possible using two 
fundamentally different methods, i.e. compensated and half-wave power transmissions. The former method 
involves compensated power transmission with power take-offs, which include reactive power sources located 
at the terminal and intermediate points of the line. The latter method uses half-wave and half-wave power 
transmission. The task of power selection from a half-wave power transmission is carried out using a thyristor 
parameter stabilizer. To conduct a comparative assessment of efficiency the capital costs for the construction of 
overhead lines and substations are compared for both transmission options, while other parameters are equal. 
The calculation is made according to the aggregated cost indicators of power lines and substations with a voltage of 
35-750 kV, approved and recommended by PJSC FGC UES. The above calculations show that the cost of con-
structing overhead lines and substations for half-wave power transmissions with a thyristor stabilizer parameters 
is 11 % cheaper than the construction of compensated power transmission. 
Keywords: compensated power transmission, half-wave power transmission, power take-off, thyristor
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